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Die gezeigten Folien und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Ein ausdrucken ist daher 
nicht zulässig. 

Wir bitten Sie, den Urheberrechten angemessen Rechnung zu tragen und zu beachten, dass 
die Vorträge nur zur Nachbereitung, nicht aber zu eigenen Schulungen der Mitarbeiter oder 
zur Veröffentlichung verwendet werden dürfen. 

Die Dateien sind auf Wunsch der Referenten geschützt und können von uns nicht 
unverschlüsselt versandt werden. Sollten Sie die PDF-Dateien deshalb nicht öffnen können, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator. 
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 Seit April 2019 ist der Betrieb von sog. Balkonanlagen normativ zulässig. 

 Vereinfachtes Anmeldeverfahren bis zu einer Leistung von 600 Watt ohne Installateur 
möglich.

 Anmeldepflicht beim Netzbetreiber. Erzeugungsanlagen sind nach der 
Niederspannungsanschlussverordnung genehmigungspflichtig. Zustimmung des 
Netzbetreibers notwendig.

 Anmeldpflicht im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA).

Grundlagen
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 Seit April 2019 ist der Betrieb von sog. Balkonanlagen normativ zulässig. 

 Derzeit werden täglich ca. 20-25 Anlagen angemeldet.

 Aktuell ca. 1.000 Anlagen (bekannte) im Netzgebiet der NNG angeschlossen

Grundlagen
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Anlagentechnik
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Anlagentechnik

Plug & Play Module besitzen einen in 
das Modul eingebauten 
Mikro-Wechselrichter

(Modulleistung typischerweise < 300 
Wp)

Montage kann überall im oder am 
Gebäude sein.
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Anlagentechnik Module mit Speicher

Die Firma EET bietet 
hierzu auch eine Speicher 
an.

Quelle: www.eet.de
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http://www.eet.de/
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Anlagentechnik Module mit Speicher
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Anlagentechnik Module mit Speicher
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Anlagentechnik Module mit Speicher
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Steckerfertige 
Anlage

Steckerfertiger Speicher 
kann von der Anlage 
räumlich und auch 

elektrisch getrennt sein
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Vertrieb der Anlagen über Discounter
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Netto online 
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Innovative Anlagentechniken
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Anlagentechnik Kleinstwindkraftanlagen

Auch Windkraftanlagen werden die Technik 
auf steckerfertige Anlagen umstellen
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Technische 
Anschlusslogik
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Aufbau bisheriger „Standard“ PV Anlagen

PV-
Modulanschluss:
Gleichspannungs (DC) 
derzeit bis 1000 V
Strom: mehrere Ampere
Leistung nach 
Anlagengröße von ca. 
300W bis >100 kW auf 
Hausdächern. 

PV-Generator

Zählerschrank mit 
Einspeise- und 
Bezugszähler, 
Stromkreisverteilung 
und Hausanschluss

~
=

DC -Freischalter
(Pflicht seit 2006)

Modulanschlussleitung
(Gleichstromverkabelung)

AC -
Sicherung

Wechselrichter  -
Netzanschluss:
Gemäß VDE:
Mit separater 
Sicherung  an 
Sicherungsverteilung 

Damit gezielte Frei-
Abschaltung möglich!
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Aufbau Balkonsolaranlagen bzw.
Kleinwindkraftanlagen

PV-
Modulanschluss:
Gleichspannungs (DC) 
derzeit bis 1000 V
Strom: mehrere Ampere
Leistung nach 
Anlagengröße von ca. 
300W bis <600 W

IRGENDWO !

Wechselrichter  -
Netzanschluss:
An einer nahegelegenen 
Steckdose!

Wunsch der Verbände:
Wieland System…

Gezielte, zentrale 
Abschaltung nicht 
möglich!

Wo 
angeschlossen?
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Gefahren für Einsatzkräfte

Brandeinsatz
Gefahr durch toxische Gase
Gefahr durch herabfallende Teile, 
berstendes Glas
Brandausbreitung unterhalb der PV-Anlage

Bei Brandeinsatz und Wasserschaden
Gefahr durch elektrischen Schlag

Kein wesentlicher Unterschied 
zur bisherigen Brandbekämpfung 
„Wohnungsbrand“ 
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Zusammenfassung
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 Erzeugungsanlagen können in allen Bereichen installiert sein, unabhängig davon ob 
Erzeugungsanlagen optisch erkennbar sind oder nicht!! 

 Wir, als N-ERGIE Netz GmbH, gehen bei einem Störungseinsatz immer davon aus 
das Erzeugungsanlagen vorhanden sind. 

 Feuerwehren sollten sich bewusst sein
- Kleinkraftanlagen sind nicht Kennzeichnungspflichtig. 
- Gleichspannungsführende Leitungen können überall sein!
- Leiterzugänge, z.B. über Balkone, erfordern höhere Umsicht
- Lichtgiraffen können Balkonkraftwerke aktivieren
- Stromspeicher können vorhanden sein!

Zusammenfassung
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Klaus-Peter Rißbeck
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